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RAPPORTO MONITORAGGIO SULLO STATO DELLE ACQUE SUPERCIALI 
DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE 

(ex art. 80, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii.) 

ANNO 2021 

1. RIASSUNTO 

La presente relazione riporta la sintesi delle attività di monitoraggio delle acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile svolte dall’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente della Sicilia ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. durante l’anno 2021. Secondo 
le modalità riportate nell’Allegato 2 della Parte III del d.lgs. 152/06, l’attività ha previsto il 
campionamento delle acque in prossimità delle opere di presa e la successiva analisi batteriologica 
e chimica dei campioni prelevati. Sulla base dei limiti previsti dalla norma (art.80 D. Lgs.152/06), 
specifici per ogni classe attribuita al corpo idrico, è stata valutata la conformità alla classificazione.  

Nel 2021 sono stati monitorati n. 16 corpi idrici destinati alla potabilizzazione: di questi 
solamente 3 (19%), l’invaso Piano del Leone, l’Invaso Ancipa ed il Fiume Imera Meridionale, sono 
risultati conformi alle relative classificazioni. I rimanenti n. 13 corpi idrici (81%), invasi Rosamarina 
(PA), Scanzano (PA), Poma (PA), Garcia (PA), Piana degli Albanesi (PA), Prizzi (PA), Castello (AG), 
Fanaco (PA), Cimia (CL), Dirillo-Ragoleto (CT), Santa Rosalia (RG), e i fiumi Eleuterio (PA) e Jato 
(PA) sono risultati non conformi. Per i corpi idrici che ad oggi non hanno avuto attribuita la 
classificazione da parte della Autorità Competente, è stata considerata la classificazione proposta 
da ARPA Sicilia in base ai dati del monitoraggio degli anni precedenti.  

2. PREMESSA 

Secondo le previsioni del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la Regione individua le “acque dolci 

superficiali destinate alla produzione di acqua potabile” e le riporta nel Piano di tutela delle acque 
della stessa. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia, nel corso dell’anno 
2021, ha effettuato il monitoraggio secondo le modalità di cui all’Allegato 2 della Parte III del d.lgs. 
152/06. 

Il monitoraggio prevede il campionamento nel corso dell’anno delle acque dolci superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile in prossimità delle opere di presa e successiva analisi 
batteriologica e chimica dei campioni prelevati presso i laboratori di riferimento dell’Agenzia.  

Sulla base dei risultati delle analisi chimiche e batteriologiche eseguite e dal confronto con 
degli stessi con i limiti previsti dalla norma, è valutata la conformità alla classificazione delle acque 
dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Alcuni invasi destinati ad uso potabile, 
ad oggi, non hanno avuto attribuita dalla Regione la classificazione e, per questi, è stata valutata la 
conformità considerando la proposta di classificazione riportata nel report di ARPA Sicilia relativo ai 
dati del 2020 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e consultabile all’indirizzo:  
https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/acque/monitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-
alla-produzione-di-acqua-potabile 
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3. QUADRO NORMATIVO 

Secondo le previsioni del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la Regione individua e riporta nel Piano di 
tutela delle acque le “acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile”.  

L’ARPA Sicilia cura il monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del combinato disposto 
dagli art. 55, 57 e 120 del d.lgs 152/06, dall’art. 3 della legge n. 132/2016, dall’art. 90 della l.r. 6/2001 
e dalla disciplina regolamentare dell’Agenzia di cui, in ultimo, ai decreti ARTA n. 239/Gab. del 
31/05/2019 e n. 365/Gab. del 23/10/2019.  

Le acque dolci superficiali utilizzate e/o destinate alla produzione di acqua potabile, ai sensi 
dell’art.80 del d.lgs. 152/06 e secondo le modalità riportate nell’Allegato 2 della Parte III dello stesso 
Decreto, sono classificate dalle Regioni nelle categorie A1, A2 e A3 le cui le caratteristiche fisiche, 
chimiche e microbiologiche devono rispettare le previsioni contenute nella Tabella 1/A del medesimo 
Allegato 2. 

In particolare, il punto 1 della Sezione A dell’Allegato 2 del d.lgs. 152/06 prevede che per la 
classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla Tabella 1/A, i valori specificati 
per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle 
colonne I (Valori Imperativi) e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne G (Valori Guida), 
quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I. Per la rimanente aliquota, 
rispettivamente il 5% e il 10%, dei campioni che secondo i casi non sono conformi, i parametri non 
devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la 
temperatura, il pH, l’ossigeno disciolto ed i parametri biologici.  

In funzione della categoria di classificazione di appartenenza, le acque dolci superficiali destinati 
alla potabilizzazione sono sottoposte ai trattamenti seguenti: 

a) Categoria A1 - trattamento fisico semplice e disinfezione; 
b) Categoria A2 - trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; 
c) Categoria A3 - trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione. 

4. RETE DI MONITORAGGIO 

In Tab.1 sono riportati i corpi idrici superficiali le cui acque sono destinate alla 
potabilizzazione previste dalla Tab. 8 dell’Allegato 2A - Monitoraggio Acque Superficiali - del Piano 
di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia 3° Ciclo di pianificazione (2021-2027) con la relativa 
classificazione, ove definita. 
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Tab.1 Elenco delle Fonti superficiali destinati alla potabilizzazione previsti nel PdG 3° Ciclo di Pianificazione 

 
Nel 2021 ARPA Sicilia ha monitorato tutte le fonti superficiali previste ad eccezione 

dell’Invaso Disueri, le cui acque sin dal 2014 vengono utilizzare solamente a scopo irriguo.  
Il serbatoio Malvello è stato attribuito al corpo Idrico sotterraneo “Rocca Busambra” e 

pertanto, seppur monitorato, non è stato preso in considerazione in questo report.  
Nella Fig. 1 è riportato l’inquadramento geografico di ciascuna fonte monitorata e il relativo 

stato della classificazione. 
  

 Fonti Superficiali Opera di Presa (Località) Prov. Classificazione Potabilizzatore 

1 Invaso Poma Partinico PA A2 Cicala 

2 Fiume Jato Madonna del Ponte (Partitico) PA A2 Cicala 

3 Invaso Scanzano Madonna delle Grazie (Marineo) PA A2 Risalaimi 

4 Fiume Eleuterio Presa Conti (Marineo) PA A3 Risalaimi 

5 Invaso Piana degli Albanesi Piana degli Albanesi PA A2 
Risalaimi, 

Gabriele 

6 Invaso Rosamarina Caccamo PA A2 Risalaimi, Imera 

7 Fiume Imera Meridionale S.Andrea (Petraia Sottana) PA A2 Blufi 

8 Invaso Garcia Roccamena PA A2 Sambuca 

9 Serbatoio Malvello Roccamena PA A2 Sambuca 

10 Invaso Prizzi Prizzi PA In via di classificazione Corleone 

11 Invaso Leone Castronovo di Sicilia PA In via di classificazione 
S. Stefano di 

Quisquinia 

12 Invaso Fanaco Castronovo di Sicilia PA A2 Piano Amata 

13 Invaso Castello Bivona AG In via di classificazione 
S. Stefano di 

Quisquinia 

14 Invaso Ancipa Troina EN A2 Ancipa 

15 Invaso Cimia Mazzarino-Gela CL n.d. Gela 

16 Invaso Disueri Mazzarino-Gela CL n.d. Gela 

17 Invaso Ragoleto Licodia Eubea CT n.d. Gela 

18 Invaso S. Rosalia Ragusa RG A2 in via di classificazione 
Acquedotto 

rurale S. Rosalia 
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Fig.1 – Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Stazioni di monitoraggio-Anno 2021. 

Le acque che ancora oggi risultano “in via di classificazione” o “n.d” sono monitorate da 
ARPA Sicilia da diversi anni, pertanto sono disponibili sufficienti dati analitici affinché l’Autorità 
competente della Regione Siciliana possa procedere all’attribuzione della pertinente categoria. Ad 
ogni buon fine, in questo rapporto e ai fini della valutazione della conformità, è stata considerata la 
classificazione proposta da ARPA Sicilia nel rapporto 2020. 

In Tab.2 è riportato l’elenco delle fonti superficiali monitorate nel 2021 ed il numero di 
campionamenti effettuati durante l’anno (tra parentesi il numero di campionamenti previsto dalla 
norma). Per le acque delle fonti in via di classificazione, al fine di razionalizzare le risorse disponibili, 
non sempre si è effettuato un campionamento mensile come prevede la norma (12 campioni annui) 
in quanto da diversi anni (almeno 5) è stato eseguito il monitoraggio mensile.  
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Tab.2 Elenco delle fonti superficiali monitorate da ARPA Sicilia nel 2021 

  

Fonti Superficiali Prov. Classificazione 

N.  di 

campioni 

prelevati 

nel 2021* 

1 Invaso Rosamarina  PA A2 8 (8) 

2 Invaso Scanzano   PA A2 8 (8) 

3 Invaso Poma  PA A2 8 (8) 

4 Invaso Garcia   PA A2 8 (8) 

5 Invaso Piana degli Albanesi   PA A2 8 (8) 

6 Invaso Piano del Leone  PA A3** 8 (12) 

7 Invaso Prizzi   PA A3** 8 (12) 

8 Invaso Castello  AG A3** 8 (12) 

9 Invaso Fanaco  PA A2 8 (8) 

10 Invaso Cimia  CL A3** 8 (12) 

11 Invaso Dirillo  CT A3** 8 (12) 

12 Invaso Santa Rosalia  RG A2 in via di classificazione 8 (8) 

13 Invaso Ancipa   EN A2 8 (8) 

14 Fiume Eleuterio V. Conti PA A3 12 (12) 

15 Fiume Jato PA A2 8 (8) 

16 Fiume Imera Meridionale - S.Andrea PA A2 8 (8) 

* Tra parentesi il numero di campionamenti previsti dalla norma 
** Fonti non ancora classificate. Classificazione attribuita in basa ai monitoraggi degli anni precedenti. 

Sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Agenzia nel corso degli ultimi anni di monitoraggio 
è emersa la necessità di un aggiornamento della rete di monitoraggio poiché alcune fonti superficiali 
indicate nel Piano di tutela non vengono più utilizzate per la produzione di acqua potabile a causa 
di interrimento degli invasi o del mancato funzionamento dei rispettivi potabilizzatori. Tale revisione 
sarà proposta e adottata dall’Agenzia già a partire dalla prossima campagna di monitoraggio.  

5. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ – DATI 2021 

Lo svolgimento dell’attività di monitoraggio delle acque a specifica destinazione per la 
valutazione della conformità, comprende una fase prevalentemente di campo (campionamento e 
determinazione macrodescrittori), una fase di laboratorio (analisi chimiche, microbiologiche e 
restituzione dei rapporti di prova) e una fase di processamento (raccolta e analisi dei dati ed 
espressione del giudizio di conformità e/o di qualità). 

Tra le sostanze ricercate nei campioni di acqua prelevati, assumono notevole rilevanza quelle 
relative ai fitosanitari. In particolare, per quanto concerne il monitoraggio della presenza di tali 
sostanze nelle acque interne, la normativa di settore prevede la determinazione della sommatoria 
esclusivamente costituita dai fitofarmaci appartenenti ai gruppi: Parathion, Esaclorocicloesano e 
Dieldrine (Aldrin, Endrin, Dieldrin, Isodrin). L’ARPA Sicilia, oltre a tali gruppi, effettua una ricerca più 
estesa che prevede in atto, secondo il protocollo analitico ad oggi adottato, n. 258 sostanze attive 
nelle acque superficiali, seguendo i criteri di selezione indicati dalla Linea Guida SNPA N.14/2018. 
La ricerca dei fitosanitari è effettuata dalla UOC-Laboratorio di Ragusa, Centro regionale di 
riferimento dell’Agenzia per la determinazione di fitosanitari ed inquinanti emergenti, così come 
previsto dal DDG 615/2019 di ARPA Sicilia. 
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Nella Fig. 2 si riassume il giudizio di conformità alla Tab.1/A dell’Allegato 2 del d.lgs 152/2006 
delle fonti superficiali monitorate nel 2021.  

 
Fig. 2. Valutazione di conformità-Dati 2021.    

Seguendo le indicazioni contenute nella Linea Guida SNPA n.34/2021 “Criteri condivisi del 

sistema per la stima e l’interpretazione dell’incertezza di misura e l’espressione del risultato”, la 
valutazione della conformità è stata effettuata considerando l’incertezza associata alle misure ed 
utilizzando l’approccio precauzionale. Tale criterio risulta cautelativo nei confronti delle valutazioni 
ambientali offrendo un maggiore livello di protezione dal rischio di inquinamento. 

Le non conformità causate da un superamento del parametro “temperatura” non sono state 
prese in considerazione, poiché riconducibili ai campionamenti effettuati durante la stagione estiva 
nella quale possono naturalmente raggiungersi temperature elevate. 

Nell’anno 2021 solamente 3 corpi idrici (19%), l’invaso Piano del Leone, l’Invaso Ancipa ed 
il Fiume Imera Meridionale, sono risultati conformi alle relative classificazioni; tutti i rimanenti corpi 
idrici (81%) sono risultati non conformi. 

I parametri che determinano la non conformità nelle altre stazioni sono principalmente: 
BOD5; Coliformi totali; Conducibilità a 20 °C; Fluoruri, Salmonella spp; Fosfati (P2O5), Solfati, 
Coliformi fecali, Ossigeno disciolto, Manganese, COD, Streptococchi fecali, Cloruri e Tensioattivi (v. 
Fig.3).  
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Fig. 3. Parametri che causano non conformità. Anno 2021.  

 
La Fig. 4 riporta, per ogni corpo idrico monitorato, l’andamento della conformità dal 2016 al 

2021. Alcuni corpi idrici sono sempre risultati non conformi alla rispettiva classificazione (Invasi 
Rosamarina, Scanzano, Poma, Piana degli Albanesi, Cimia*, Dirillo*, Santa Rosalia e Fiume Jato), 
altri hanno avuto un andamento variabile (Invasi Prizzi*, Castello*, Fanaco, Ancipa, Fiume Eleuterio, 
Fiume Imera Meridionale; l’Invaso Piano del Leone* è sempre risultato conforme (l’asterisco accanto 
al nome del corpo idrico indica che ci si è riferiti alla classificazione proposta dall’Agenzia in base ai 
dati dei monitoraggi precedenti). 

 

 
Fig. 4 – Confronto sull’andamento delle Conformità (Periodo 2016-2021). 
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Una particolare attenzione meritano i risultati derivanti dalla ricerca dei fitosanitari nelle acque 
destinate alla potabilizzazione. Sebbene le concentrazioni ritrovate non superino mai i valori limite 
riportati dalla norma, essi sono comunque presenti a basse concentrazioni. Complessivamente, 
nelle acque monitorate, si rileva una numerosa presenza di principi attivi, come peraltro evidenziato 
anche negli anni precedenti (Fig. 5). In particolare l’Invaso Cimia e il Fiume Jato presentano n.19 
principi attivi e l’Invaso Poma n.15. Si riportano di seguito i fitosanitari ritrovati nei corpi idrici 
considerati: 

 
- Nell’invaso Ancipa, si è rilevata la presenza di n. 2 principi attivi: DDE 2-4' e DDE 4-4';  
- Nell’invaso Cimia si è rilevata la presenza di n. 18 principi attivi: Carbendazim, AMPA, 

Tebuconazole, Imidacloprid, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE, 2,4'-DDT, Cyproconazol, MCPA, 2,4-
Dichlorophenoxyacetic acid, Acetamiprid, Acenaftene, Myclobutanil, Glifosate, 
Azoxystrobin, Linuron, Oxifluorfen, Metalaxyl; 

- Nell’invaso Ragoleto si è rilevata la presenza di n. 3 principi attivi: AMPA; Eptofros e 
Tebuconazolo; 

- Nell’invaso Santa Rosalia si è rilevata la presenza di n. 4 principi attivi: AMPA, 
Glifosate,2,4'-DDE, 4,4'-DDE e DDT totale (Tab. 1/A d.lgs 152/2006); 

- Nel Fiume Imera Meridionale si è rilevata la presenza di n. 3 principi attivi: DDD-2,4; 
DDE_2-4’ DDD_4-4';  

- Nell’invaso Fanaco si è rilevata la presenza di n. 3 principi attivi: 4,4'-DDE, 2,4-
Dichlorophenoxyacetic acid e Bromoxynil; 

- Nell’invaso Castello si è rilevata la presenza di n. 8 principi attivi: Metamidophos, 
Imidacloprid; Tebuconazole, Metalaxyl, MCPA, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 
Dimossistrobina, Parathion-Ethyl 

- Nell’invaso Leone si è rilevata la presenza di n. 3 principi attivi: 2,4'-DDE; 2,4'-DDE 4,4-
D; Parathion-Ethyl;  

- Nell’invaso Prizzi si è rilevata la presenza di n. 2 principi attivi: MCPA e 2,4-
Dichlorophenoxyacetic acid;  

- Nell’invaso Garcia si è rilevata la presenza di n. 8 principi attivi: AMPA, Glifosate, 
Azoxystrobin, Picloram, Propamocarb, 2,4'-DDE, MCPA e 2,4-Dichlorophenoxyacetic 
acid;  

- Nel fiume Eleuterio si è rilevata la presenza di n. 1 principi attivi: 4,4'-DDE;  
- Nel fiume Jato si è rilevata la presenza di n. 18 principi attivi: Bentazon, Metalaxyl, 

Myclobutanil, Tebuconazole, Methoxyfenozide, Imazamox, Boscalid, Picloram, PFOA, 
MCPA, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, AMPA, Glifosate, Dichlorvos, Imidacloprid, 
Glufosinate-ammonium, Ethofumesate, Bromoxynil; 

- Nell’invaso Piana degli Albanesi si è rilevata la presenza di n. 2 principi attivi: AMPA e 
Glifosate;  

- Nell’invaso Poma si è rilevata la presenza di n. 15 principi attivi: AMPA, Glifosate, 
Tebuconazole, Imidacloprid, Imazamox, Picloram, Bentazon, Metalaxyl, Mecoprop, 
Metsulfuron-methyl, Myclobutanil, Cyproconazol, MCPA, 2,4-Dichlorophenoxyacetic, 
Bromoxynil; 

- Nell’invaso Rosamarina si è rilevata la presenza di n. 10 principi attivi: Tribenuron-
methyl, AMPA, Chlortoluron, Cloridazon, Picloram, Bentazon e MCPA; 
- Nell’invaso Scanzano si è rilevata la presenza di n. 5 principi attivi: 2,4-

Dichlorophenoxyacetic acid; MCPA, Methoxyfenozide, Bromoxynil, Metalaxyl. 
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Figura 5 – Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Numero di Pesticidi dei quali si è rilevata la presenza (concentrazione di p.a. al sopra del LOQ, periodo 
2019-2021). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Numero di Pesticidi dei quali si è rilevata la presenza (concentrazione di p.a. al sopra del LOQ) Anni 2019-2021 

2021 2020 2019



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2021  

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia                 Viale Cristoforo Colombo, località Addaura, CAP 90149 - Palermo 

Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio nel dettaglio per singolo corpo idrico 
monitorato. 

Invaso Rosamarina  

L’invaso Rosamarina ricade all’interno del bacino idrografico “San Leonardo” nel territorio 
comunale di Caccamo, in provincia di Palermo ed è stato costruito sbarrando il corso del Fiume San 
Leonardo; le sue acque vengono impiegate dalla zona industriale di Termini Imerese, dal comune 
di Palermo a scopo potabile (classificato come A2) e dai comuni del comprensorio tra Lascari e 
Misilmeri per scopi irrigui. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 
ed è risultato in stato “Non Buono” a causa di un elevato livello trofico.  

In Fig. 6 si riportano i dati del monitoraggio ai fini della classificazione come acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Rosamarina è sempre 
risultato non conforme alla classe A2 ed in particolare, nel 2021, è risultato non conforme per i 
parametri Solfati, Coliformi totali, Fluoruri, BOD5, Fosfati e Conducibilità. I Solfati ed i Coliformi 
Totali, negli anni, sono sempre stati non conformi mentre gli altri parametri hanno avuto un 
andamento variabile. In particolare, nel 2021 si notano delle non conformità dovute ai parametri 
Fosfati, BOD5 e Fluoruri che non erano mai state rilevate negli anni precedenti (in basso nella figura). 
Sono inoltre stai rilevati n. 7 principi attivi in tracce (Tribenuron-methyl, AMPA, Chlortoluron, 
Cloridazon, Picloram, Bentazon, MCPA2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE). 
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Fig. 6 - Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Rosamarina 
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Invaso Scanzano 

L’invaso Scanzano ricade all’interno del bacino idrografico “Eleuterio”, nel territorio comunale 
di Monreale e Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. È stato costruito sbarrando il corso del 
torrente Rossella Scanzano e le sue acque vengono impiegate a uso irriguo e potabile (classe A2). 
L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato 
“Buono”. 

In Fig. 7 si riportano i dati del monitoraggio ai fini della classificazione come acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Scanzano è sempre risultato 
non conforme alla classe A2 ed in particolare, nel 2021, è risultato non conforme per i parametri 
Coliformi totali, Fluoruri, BOD5, e Conducibilità. I Coliformi Totali, negli anni, sono sempre stati 
non conformi mentre gli altri parametri hanno avuto un andamento variabile. In particolare, nel 2021 
si notano delle non conformità dovute ai parametri Conducibilità e BOD5 che non erano mai state 
rilevate negli anni precedenti (in basso nella figura). Sono inoltre stati rilevati n. 5 principi attivi in 
tracce (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; MCPA, Methoxyfenozide, Bromoxynil, Metalaxyl). 
  



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2021   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia               Viale Cristoforo Colombo, località Addaura, CAP 90149 - Palermo 17

 

 
Fig. 7- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Scanzano 
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Invaso Poma 

L’invaso Poma ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Jato nel territorio comunale 
di Monreale e Partinico, in provincia di Palermo. È stato realizzato sbarrando il corso del fiume Jato 
e le sue acque vengono impiegate sia per uso irriguo che potabile (Classe A2). L’invaso è stato 
monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato “Non Buono”. 

In Fig. 8 si riportano i dati del monitoraggio ai fini della classificazione come acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Poma è sempre risultato non 
conforme alla classe A2 ed in particolare, nel 2021, è risultato non conforme per i parametri 
Streptococchi fecali, Tensioattivi, BOD5, Salmonella, Coliformi Totali e Conducibilità. I 
Coliformi Totali, negli anni, sono sempre stati non conformi mentre gli altri parametri hanno avuto un 
andamento variabile. In particolare, nel 2021 sono state rilevate delle non conformità relative ai 
parametri Salmonella, Streptococchi fecali, BOD5 e Tensioattivi che non erano mai state rilevate 
negli anni precedenti (in basso nella figura). Sono inoltre stati rilevati n. 15 principi attivi in tracce 
(AMPA, Glifosate, Tebuconazole, Imidacloprid, Imazamox, Picloram, Bentazon, Metalaxyl, 
Mecoprop, Metsulfuron-methyl, Myclobutanil, Cyproconazol, MCPA, 2,4-Dichlorophenoxyacetic, 
Bromoxynil). 
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Fig. 8- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Poma 

  

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

13% 13%

33%
38%

25%
50% 50%

25%
63%

13%

13%

25%

17%
13%

33%

50%13%

13%

25%

50%

100%

13%

Invaso Poma (A2)- Parametri che causano non conformità e frequenza di superamento 

dei valori limite (2016-2021)

Streptococchi fecali

Tensioattivi

Ossigeno

Ammonio

BOD5

Fosfati

Salmonella spp

Mn

Coliformi totali

N totale

Conducibilità

Conducibilità
Streptococchi fecali

N totale
Mn

Salmonella spp
Ossigeno

Fosfati
Coliformi totali

Ammonio
BOD5

Tensioattivi

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

Invaso Poma (A2)- Trend delle non conformità (2016-2021)

Conducibilità Streptococchi fecali N totale Mn

Salmonella spp Ossigeno Fosfati Coliformi totali



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2021   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia               Viale Cristoforo Colombo, località Addaura, CAP 90149 - Palermo 20

Invaso Garcia 

L’invaso Garcia ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Belice, al confine dei territori 
comunali di Monreale, Contessa Entellina e Bisacquino, in provincia di Palermo. È stato costruito 
sbarrando il corso del fiume Belice Sinistro per l’approvvigionamento idrico destinato all’agricoltura. 
Come invaso destinato alla potabilizzazione è stato classificato in classe A2. L’invaso è stato 
monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato “Buono”. 

In Fig. 9 si riportano i dati del monitoraggio ai fini della classificazione come acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Garcia è sempre risultato 
non conforme alla classe A2 ed in particolare, nel 2021, è risultato non conforme per i parametri 
Coliformi Totali, BOD5, e Fluoruri. I Coliformi Totali, ad eccezione del 2019, sono sempre stati 
non conformi mentre gli altri parametri hanno avuto un andamento variabile. In particolare, nel 2021 
sono state rilevate delle non conformità relative ai Fluoruri che non erano mai state rilevate negli 
anni precedenti (in basso nella figura). Sono inoltre stati rilevati n. 8 principi attivi in tracce (AMPA, 
Glifosate, Azoxystrobin, Picloram, Propamocarb, 2,4'-DDE, MCPA e 2,4-Dichlorophenoxyacetic 
acid).  
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Fig. 9- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Garcia 
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Invaso Piana degli Albanesi 

L’invaso Piana degli Albanesi ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Belice, nel 
comune di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo. È stato al costruito sbarrando il corso del 
fiume Belice Destro ed è utilizzato principalmente a scopo energetico, secondariamente ad uso 
irriguo per i territori di Palermo, Misilmeri, Villabate e Bagheria, e per l’approvvigionamento idrico 
della città di Palermo, considerato in categoria A2. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 
2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato “Buono”. 

In Fig. 10 si riportano i dati del monitoraggio ai fini della classificazione come acque 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Piana degli 
Albanesi è sempre risultato non conforme alla classe A2 ed in particolare, nel 2021, è risultato non 
conforme per i parametri Coliformi Totali, Fosfati, Fluoruri, BOD5 e Conducibilità. I Coliformi 
Totali, negli anni, sono sempre stati non conformi mentre gli altri parametri hanno avuto un 
andamento variabile. In particolare, nel 2021 sono state rilevate delle non conformità relative ai 
parametri BOD5, Fluoruri e Conducibilità che non erano mai state rilevate negli anni precedenti 
(in basso nella figura). Sono inoltre stati rilevati n. 2 principi attivi in tracce (AMPA e Glifosate). 
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Fig. 10- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Piana degli Albanesi. 
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Invaso Piano del Leone 

L’invaso Piano del Leone ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Verdura, nel 
comune di Castronuovo di Sicilia in provincia di Agrigento. E ‘stato costruito sbarrando il corso del 
fiume Sosio ed è utilizzato a scopo potabile dai comuni di Agrigento, Favara, Porto Empedocle, 
Comitini, Aragona, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e San 
Biagio Platani. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato 
in stato “Non Buono” a causa del mancato raggiungimento del Buono Stato Chimico. L’invaso non 
è ancora stato classificato dall’Autorità di Bacino ma i dati di monitoraggio, sin dal 2013, dimostrano 
che l’invaso non è mai stato conforme alla categoria A2 e che pertanto andrebbe classificato come 
categoria A3. Pertanto nel 2020 ARPA Sicilia ha avanzato tale proposta di classificazione e nel 
presente rapporto, ai fini della valutazione della conformità, l’Invaso Piano del Leone è stato 
considerato in categoria A3. Se considerato in tale classe, l’invaso Piano del Leone risulta conforme 
alla classe A3. Occorre precisare tuttavia che l’acqua prelevata dall’Invaso Piano del Leone e 
destinata alla potabilizzazione, non viene immessa direttamente in un potabilizzatore ma viene 
convogliata all’interno dell’invaso Fanaco; da quest’ultimo le acque vengono inviate al 
potabilizzatore Fanaco-Piano Amata, di classe A2, nel comune di Cammarata (AG). Relativamente 
ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 3 principi attivi in tracce (2,4'-DDE; 2,4'-DDE 4,4-D; Parathion-
Ethyl). 

 

Invaso Prizzi 

L’invaso Prizzi ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Belice, nel comune di Piana 
degli Albanesi in provincia di Palermo. È stato al costruito sbarrando il corso del fiume Belice Destro 
ed è utilizzato principalmente a scopo energetico, secondariamente ad uso irriguo per i territori di 
Palermo, Misilmeri, Villabate e Bagheria, e per l’approvvigionamento idrico della città di Palermo. 
L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato 
“Buono”. 

L’invaso non è ancora stato classificato dall’Autorità di Bacino ma considerati i dati di 
monitoraggio esistenti sin dal 2011, ARPA Sicilia nel 2020 ha avanzato la proposta di classificare 
l’Invaso Prizzi in categoria A3. Pertanto, nel presente rapporto ed ai fini della valutazione della 
conformità, l’Invaso Prizzi è stato considerato in categoria A3. In Fig. 11 si riportano i dati del 
monitoraggio ai fini della classificazione come acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Prizzi che negli anni precedenti, ad eccezione del 2013, è 
risultato conforme, nel 2021 è risultato non conforme alla classe A3 per il parametro BOD5, il cui 
valore limite (7 mg/l di O2 per la classe A3) è stato superato dal 14% dei campioni prelevati. Data la 
non conformità alla “classe A3”, così come stabilito dal comma 4 dell’art.80 del d.lgs. 152/06, tali 
acque “potrebbero essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad 

altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno 

trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano”. 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 2 principi attivi in tracce (2 MCPA e 2,4-
Dichlorophenoxyacetic acid). 
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*Classificazione attribuita sulla base dei monitoraggi degli anni precedenti 

 

Fig. 11- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Prizzi. 
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Invaso Castello  

L’invaso Castello ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Magazzolo, tra i comuni 
di Bivona ed Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento. E ‘stato costruito sbarrando il corso 
del fiume Magazzolo e Vallone acque Bianche ed è utilizzato a scopo irriguo e a scopo potabile dai 
comuni di Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Comitini, Aragona, Joppolo Giancaxio, Raffadali, 
Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani. L’invaso è stato monitorato ai sensi 
della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato “Non Buono” a causa del mancato 
raggiungimento del Buono Stato Ecologico e del Buono Stato Chimico. L’invaso non è ancora stato 
classificato dall’Autorità di Bacino ma i dati di monitoraggio, sin dal 2013, dimostrano che l’invaso 
non è mai stato conforme alla categoria A2 e che pertanto andrebbe classificato come categoria A3. 
Pertanto nel 2020 ARPA Sicilia ha avanzato tale proposta di classificazione e nel presente rapporto, 
ai fini della valutazione della conformità, l’Invaso Castello è stato considerato in categoria A3. In 
Fig. 12 si riportano i dati del monitoraggio dal 2016 al 2021. L’invaso Castello non è mai stato 
conforme neanche alla classe A3, ad eccezione del 2020. In particolare, nel 2021, è risultato è 
sempre risultato non conforme alla classe A3 per i parametri Solfati, Cloruri, Coliformi Totali, e 
Conducibilità. L’andamento di tali parametri, negli anni, ha avuto un andamento variabile (in basso 
nella figura). Data la non conformità alla “classe A3”, così come stabilito dal comma 4 dell’art.80 del 
d.lgs. 152/06, tali acque “potrebbero essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia 

possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte 

ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al 

consumo umano”. 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 8 principi attivi in tracce (Metamidophos, 
Imidacloprid; Tebuconazole, Metalaxyl, MCPA, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, Dimossistrobina, 
Parathion-Ethyl).  
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*Classificazione attribuita sulla base dei monitoraggi degli anni precedenti 

 

Fig. 12- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Castello. 

 
 

  

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

13% 13%

43%

25%

13%

13%

Conforme13%

38%

14%

88%

Invaso Castello (A3) *- Parametri che causano non conformità e  frequenza di 

superamento dei valori limite (2016-2021)

pH

COD

Conforme

Solfati

Cloruri

Coliformi Totali

Conducibilità

Cloruri

Coliformi Totali

COD

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

Invaso Castello (A3)* -Trend dei parametri che causano non conformità  ( 2016-2021)

Cloruri Solfati Coliformi Totali Conducibilità COD pH



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2021   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia               Viale Cristoforo Colombo, località Addaura, CAP 90149 - Palermo 28

Invaso Cimia 

L’invaso Cimia ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Gela al confine dei comuni 
di Mazzarino e Niscemi, in provincia di Caltanissetta. È stato costruito sbarrando il corso del Torrente 
Cimia e le sue acque vengono utilizzate a scopo irriguo dal consorzio di bonifica della Piana di Gela. 
L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato “Non 
Buono” a causa del mancato raggiungimento del Buono Stato Ecologico e del Buono Stato Chimico. 
L’invaso non è ancora stato classificato dall’Autorità di Bacino ma i dati di monitoraggio, sin dal 2013, 
dimostrano che l’invaso non è mai stato conforme né alla categoria A2 né alla categoria A3. In questo 
rapporto, ai fini della valutazione della conformità, l’Invaso Cimia è stato considerato in categoria A3. 
In Fig. 13 si riportano i dati del monitoraggio dal 2016 al 2021. L’invaso Cimia non è mai stato 
conforme alla classe A3; in particolare, nel 2021, è risultato è sempre risultato non conforme alla 
classe A3 per i parametri Solfati, Conducibilità, Cloruri, COD e Fluoruri (in basso nella figura). I 
parametri Solfati, Conducibilità e Cloruri sono sempre stati non conformi anche negli anni precedenti 
mentre gli altri parametri hanno avuto un andamento variabile (Fig. 21). Data la non conformità alla 
“classe A3”, così come stabilito dal comma 4 dell’art.80 del d.lgs. 152/06, tali acque “potrebbero 

essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di 

approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che 

consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano”. 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 18 principi attivi in tracce (Carbendazim, 
AMPA, Tebuconazole, Imidacloprid, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE, 2,4'-DDT, Cyproconazol, MCPA, 2,4-
Dichlorophenoxyacetic acid, Acetamiprid, Acenaftene, Myclobutanil, Glifosate, Azoxystrobin, 
Linuron, Oxifluorfen, Metalaxyl). L’invaso Cimia attualmente non viene utilizzato come fonte 
superficiale a causa di problemi di interrimento. 
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*Classificazione attribuita sulla base dei monitoraggi degli anni precedenti 

 

Fig. 13- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Cimia. 
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Invaso Dirillo-Ragoleto 

L’invaso Dirillo-Ragoleto ricade all’interno del bacino idrografico Acate ed è stato costruito 
sbarrando il corso del Fiume Acate, nel Comune di Licodia Eubea, in Provincia di Catania. L’invaso 
viene utilizzato sia per fini industriali, dalla raffineria di Gela, che per fini potabili, e a tale scopo le 
acque vengono trattata dal potabilizzatore di Gela. L’invaso non è mai stato monitorato ai sensi della 
Direttiva 2000/60CE e l’Autorità di Bacino non ha ancora attribuito la classe come acqua destinata 
alla potabilizzazione. I dati di monitoraggio, sin dal 2013, dimostrano che l’invaso non è mai stato 
conforme né alla categoria A2 né alla categoria A3. In questo rapporto, ai fini della valutazione della 
conformità, l’Invaso Dirillo-Ragoleto è stato considerato in categoria A3. In Fig. 14 si riportano i dati 
del monitoraggio dal 2016 al 2021. L’invaso Dirillo-Ragoleto neanche nel 2021 risulta essere 
conforme alla classe A3; in particolare, nel 2021, è risultato è sempre risultato non conforme alla 
classe A3 per il parametro Ossigeno disciolto per il 25% dei campioni. Il parametro Ossigeno 
disciolto è sempre stato non conforme anche negli anni precedenti. Le sostanze estraibili al 
cloroformio, risultate non conformi negli anni precedenti, per problemi tecnici nel 2021 non sono 
state monitorate.  

Data la non conformità alla “classe A3”, così come stabilito dal comma 4 dell’art.80 del d.lgs. 
152/06, tali acque “potrebbero essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile 

ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad 

opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al 

consumo umano”. 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 3 principi attivi in tracce (AMPA; Eptofros 
e Tebuconazolo).  

 
 

 
*Classificazione attribuita sulla base dei monitoraggi degli anni precedenti 

 
Fig. 14 - Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Dirillo-Ragoleto. 
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Invaso Fanaco 

L’invaso Fanaco ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Platani nel territorio 
comunale di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo ed è stato costruito sbarrando il corso di 
un affluente del Vallone Morello; le sue acque vengono impiegate sia a scopo irriguo che a scopo 
potabile (classificato in A2) a servizio di diversi comuni della provincia di Agrigento, Palermo e 
Caltanissetta. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato 
in stato “Non Buono” a causa di un mancato raggiungimento del Buono Stato Ecologico e del Buono 
Stato Chimico. In Fig. 15 si riportano i dati del monitoraggio ai fini della classificazione come acque 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Fanaco è risultato 
conforme alla categoria A2 nel 2016 e nel 2018 mentre nel 2021 è risultato è sempre risultato non 
conforme alla classe A2 per i parametri Coliformi totali, Salmonella e BOD5. I parametri 
responsabili delle non conformità hanno avuto un andamento variabile negli anni (in basso nella 
figura). Sono inoltre stai rilevati n. 3 principi attivi in tracce (4,4'-DDE, 2,4-Dichlorophenoxyacetic 
acid, Bromoxynil). 
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Fig. 15- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Fanaco. 
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Invaso Santa Rosalia 

L’invaso Santa Rosalia ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Irmino nel comune 
di Ragusa ed è stato costruito sbarrando il corso del Fiume Irminio; le sue acque sono destinate alla 
potabilizzazione (classificato in A2). L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE 
nel 2014 e nel 2016 ed è risultato in stato “Non Buono” a causa di un elevato livello trofico. In Fig. 16 
si riportano i dati del monitoraggio ai fini della classificazione come acque superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile, dal 2016 al 2021. L’invaso Santa Rosalia è sempre risultato non 
conforme alla classe A2 ed in particolare, nel 2021, è risultato non conforme per i parametri 
Manganese ed Ossigeno disciolto. Il parametro Manganese, negli anni è sempre stato causa di 
non conformità mentre gli altri parametri hanno avuto un andamento variabile (in basso nella figura). 
Si sottolinea che i dati fino ad oggi registrati mostrano che il corpo idrico sarebbe conforme alla 
classe A3. 

Sono infine stai rilevati n. 4 principi attivi in tracce (AMPA, Glifosate,2,4'-DDE, 4,4'-DDE). 
  



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2021   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia               Viale Cristoforo Colombo, località Addaura, CAP 90149 - Palermo 34

 

 

 
 

Fig. 16- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Santa Rosalia. 
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Invaso Ancipa 

L’invaso Ancipa ricade all’interno del bacino idrografico “Simeto e Lago di Pergusa”, ai confini 
dei comuni di Cesarò, Troina e Cerami in provincia di Enna. È stato costruito sbarrando il corso del 
torrente Troina e le sue acque vengono impiegate a uso irriguo, energetico e potabile a servizio dei 
comuni di Enna, Agira, Calascibetta, Cerami, Troina e Leonforte (classificato in A2). L’invaso è stato 
monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato in stato “Non Buono” a causa 
del mancato raggiungimento del buono stato ecologico e del buono stato chimico. L’invaso Ancipa 
nel 2021 è risultato conforme alla classe A2 (Fig. 17) mentre negli anni precedenti era risultato 
non conforme per diversi parametri. Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 2 principi 
attivi in tracce (DDE 2-4' e DDE 4-4'). 
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Fig. 17- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Invaso Ancipa. 
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Fiume Eleuterio 

Il Fiume Eleuterio si sviluppa per circa 35 Km, alimenta l’invaso Scanzano e attraversa il 
bosco della Ficuzza, le riserve Rocca Busambra e Bosco del Cappelliere, i SIC Cappelliere V.ne 
Cerasa, Castagneti Mezzojuso e la ZPS Monti Sicani. Le acque del fiume Eleuterio vengono 
utilizzate per la produzione di acqua potabile; infatti vi sono più derivazioni gestite da AMAP. Il 
campionamento delle acque destinate alla potabilizzazione viene effettuato nel tratto a valle 
dell’Invaso Scanzano, prima della confluenza con il “Vallone acqua dei Masi (IT19RW03702), 
all’altezza del Vallone Conti. Il Fiume Eleuterio è risultato conforme dal 2016 al 2019 mentre nel 
2020 e nel 2021 è risultato non conforme alla classe A3 (Fig. 18). In particolare nel 2021 la non 
conformità è dovuta al superamento dei parametri COD e Fluoruri. Nonostante il superamento fosse 
stato rilevato solamente nell’8% dei campioni, i valori riscontrati si discostavano in misura superiore 
al 50% rispetto al valore limite e pertanto occorre registrare una non conformità. Data la non 
conformità alla “classe A3”, così come stabilito dal comma 4 dell’art.80 del d.lgs. 152/06, tali acque 
“potrebbero essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti 

di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che 

consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano”. 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 1 principi attivi in tracce (4,4'-DDE). 
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Fig. 18- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Fiume Eleuterio. 
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Fiume Jato  

Il campionamento delle acque destinate alla potabilizzazione viene effettuato sul Fiume Jato 
nel tratto a valle dell’Invaso Poma nei pressi della traversa “Madonna del Ponte”. Il Fiume Jato non 
è mai risultato conforme alla categoria A2 ed in particolare, nel 2021 è risultato non conforme alla 
classe A2 per i parametri Conducibilità, Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, 
Salmonella, Manganese e BOD5 (Fig. 19). I parametri Coliformi totali, Salmonella e Conducibilità 
sono sempre stati non conformi in tutti gli anni di monitoraggio, mentre gli altri parametri hanno avuto 
un andamento variabile (in basso nella figura). Si sottolinea che, per i valori di conducibilità, coliformi 
totali e fecali, BOD5, la stazione non è conforme neanche alla classe A3. Sono inoltre stati rilevati 
n. 18 fitosanitari in tracce (Bentazon, Metalaxyl, Myclobutanil, Tebuconazole, Methoxyfenozide, 
Imazamox, Boscalid, Picloram, PFOA, MCPA, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, AMPA, Glifosate, 
Dichlorvos, Imidacloprid, Glufosinate-ammonium, Ethofumesate, Bromoxynil). 
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Fig. 19- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Fiume Jato. 
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Fiume Imera Meridionale 

Il Fiume Imera Meridionale nasce sul Pizzo Catarineci, sulle Madonie, al confine tra i comuni 
d Geraci Siculo e Petralia Soprana e si sviluppa per 143 Km fino a sfociare nel Canale di Sicilia nei 
pressi del Comune di Licata. Nel Bacino idrografico dell’Imera Meridionale sono presenti due invasi: 
il Villarosa-Morello, in provincia di Enna e l’Invaso Olivo in provincia di Caltanissetta. Sono altresì 
presenti due prese per l’approvvigionamento idrico: la presa denominata “Quota 905”, circa 6 Km a 
valle della sorgente e a nord di Petralia Sottana che adduce le acque all’omonimo potabilizzatore, 
nel comune di Petralia Sottana, e la presa “Blufi” in località S. Andrea, nel Comune di Petralia 
Sottana con annesso potabilizzatore di Blufi nel Comune di Resuttano. Il monitoraggio delle acque 
destinate alla potabilizzazione viene effettuato in corrispondenza della presa denominata “Quota 
905” erroneamente indicata come “Località S. Andrea”. Da una ricognizione effettuata con l’ente 
gestore (Siciliacque), è emerso che la presa “Quota 905” non viene più usata a causa della scarsa 
portata del fiume in quel punto e che il relativo potabilizzatore è da tempo non funzionante. Neanche 
la presa Blufi viene al momento utilizzata, pertanto sarebbe utile procedere al più presto ad una 
revisione della rete di monitoraggio. 

Il Fiume Imera Meridionale (presa quota 905) nel 2021 è risultato conforme alla classe A2 
(Fig. 20). Negli anni precedenti il Fiume era risultato non conforme principalmente a causa dei 
parametri microbiologici e, nel 2020 anche a causa ei tensioattivi (in basso nella figura). 
Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 3 principi attivi in tracce (DDD-2,4; DDE_2-4’ 
DDD_4-4'). 
  



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2021   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia               Viale Cristoforo Colombo, località Addaura, CAP 90149 - Palermo 42

 
 

Fig. 20- Andamento dei parametri che causano con conformità nel periodo 2016-2021-Fiume Imera Meridionale. 

  

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

20%

14%

25%

13%

13%

25% 63%

25%

25%

13%

13%

Conforme

Fiume Imera Merid. (A2) - Parametri che causano non conformità e frequenza di 

superamento dei valori limite (2016-2021)

Conforme

Coliformi fecali

Coliformi totali

Salmonella

Tensioattivi

O2

O2

Salmonella

Tensioattivi

Coliformi totali

Coliformi fecali

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

Fiume Imera Merid. (A2)-Trend delle non conformità  (2016-2021)

O2 Salmonella Tensioattivi Coliformi totali Coliformi fecali



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2021   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia               Viale Cristoforo Colombo, località Addaura, CAP 90149 - Palermo 43

6. CONCLUSIONI 

In base ai dati di monitoraggio ottenuti nel 2021, risultano Non Conformi le acque degli invasi 
Rosamarina (PA), Scanzano (PA), Poma (PA), Garcia (PA), Piana degli Albanesi (PA), Prizzi (PA), 
Castello (AG), Fanaco (PA), Cimia (CL), Dirillo-Ragoleto (CT), Santa Rosalia (RG), e dei fiumi 
Eleuterio (PA) e Jato (PA).  

Risultano invece Conformi le acque degli Invasi Ancipa (EN) e Piano del Leone e del Fiume 
Imera Meridionale.  

Le acque dell’Invaso Prizzi, Castello, Cimia, Dirillo-Ragoleto e del Fiume Eleuterio risultano 
non conformi alla “classe A3” e pertanto, così come stabilito dal comma 4 dell’art.80 del d.lgs. 
152/06, tali acque “potrebbero essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile 

ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad 

opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al 

consumo umano”.  
Per le fonti di acque superficiali destinate ad uso potabile ed attualmente ancora senza 

alcuna classificazione è stata presa in considerazione la proposta di classificazione, basata sui 
superamenti dei Valori Guida e Valori Imperativi riscontrati nel corso dei precedenti anni di 
monitoraggio condotto da ARPA Sicilia. Inoltre, i superamenti dei Valori Imperativi della temperatura, 
riscontrati quasi sempre nei mesi estivi (giugno-settembre), potrebbero non essere dovuti a pressioni 
antropiche e, per tale motivo, non sono stati presi in considerazione quale causa di non conformità.  
È auspicabile che l’Autorità Competente formalizzi l’attribuzione delle classificazioni agli invasi 
ancora da classificare utilizzando le informazioni e i dati di monitoraggio già prodotti e disponibili 
presso ARPA Sicilia e trasmessi annualmente agli enti competenti. 

Per tutti i corpi idrici in cui è stata determinata una condizione di non conformità, essa quasi 
sempre è il risultato d’impatti attribuibili alla presenza di pressioni puntuali, tipo scarichi non depurati, 
e diffuse di origine agricola, tipo utilizzo eccessivo di concimi azotati e di prodotti fitosanitari. Per essi 
vanno attuati i previsti interventi di risanamento, così come stabilito dall’art. 79, comma 3, del d.lgs. 
152/06, aventi la finalità di rendere migliore la qualità delle acque superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile. Qualora le misure di risanamento non fossero applicabili nel breve 
periodo, si dovrà provvedere, ove possibile, all’attribuzione di una diversa categoria di classificazione 
delle acque.  

Infine, sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Agenzia nel corso degli ultimi anni di 
monitoraggio è emersa la necessità di un aggiornamento della rete di monitoraggio poiché alcune 
fonti superficiali indicate nel Piano di tutela non vengono più utilizzate per la produzione di acqua 
potabile a causa di interrimento degli invasi o del mancato funzionamento dei rispettivi 
potabilizzatori. Tale revisione sarà proposta e adottata dall’Agenzia già a partire dalla prossima 
campagna di monitoraggio anche ai fini della razionalizzazione dell’impiego delle esigue risorse 
disponibili.  

 

 


